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Legenda

120x120x75

Caixa de passagem de sobrepor no teto

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

ARC34000

3500

1
Tomada para ar condicionado  a 2,20m do piso

COBERTURA

Telha Cerâmica - Inc. Mín. 35%
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DETALHE DO POSICIONAMENTO DAS TOMADAS E ELETRODUTOS - BB
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VISTA LATERAL DA BANCADA DOS LABORATÓRIOS COM POSICIONAMENTO DAS TOMADAS
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ALIMENTAÇÃO DAS TOMADAS DA BANCADA DOS LABORATÓRIOS
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PADRÃO DA CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA
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COBERTURA

Telha Cerâmica - Inc. Mín. 35%
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DETALHE DO POSICIONAMENTO DAS TOMADAS E ELETRODUTOS - AA

ESCALA 1:100

AlteraçãoData

Revisão

Aprovado Data

Referência:

Visto

Notas:

SETEMBRO/2018

02/05-

INDICADA

01

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
DENGEA

-

CAMPUS DE ARIQUEMES / RO

TOMADAS ELETRICAS

1.766,46 m²


